Riskbedomning enligt miniriskmetoden — inredning av vind

Bla text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:

Fastigheten 1

Byggherre (namn och kontaktuppgifter):

Maria Katlsson, maria.katlsson@mejl.se, 0700-00 00 00

Atgard:

Inredning av vind

Berdknad byggstart (datum):

Ar-manad-datum

Planerat fardigstallande (datum):

Ar-manad-datum

Entreprenadform:

Delad entreprenad

Alla som deltagit i riskbedomningen

Roll Roll/Namn Signatur | Foretag Telefon E-post Signatur
Ritad av Maria Karlsson MK Privatperson 0700-00 00 00 maria.karlsson@mejl.se
Konstruktor Eva Johansson E] Konstruktorerna AB 0700-00 00 00 eva.johansson@mejl.se

| Byggentreprenor Bertil Eriksson BE Byggentreprenér AB 0700-00 00 00 byge(@meijl.se

Risker och atgarder - Ta hjdlp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide fér hur du tar fram en riskbedémning och en kontrollplan”.

IDENTIFIERAD RISK SANNOLIKHET | KONSEKVENS | RISKVARDE | ATGARD ANSVAR
Risk att befintligt bjdlklag inte uppfyller Kontrollera att bjalklag uppfyller stabilitet
stabilitet for keramiskt ytskikt 3 5 15 for keramiskt ytskikt Eva Johansson
Risk att befintlig konstruktions _ Kontroll att den barande konstruktionen
wopn o e . 3 5 15 . Eva Johansson
barformaga och stabilitet forsdmras klarar av ingreppet
Risk att fall i badrum ej gors korrekt 3 4 1 Kontrollera fall mot golvbrunn med Bertil Eriksson
vattenpass
Risk att monteringsinstruktioner fér Folj tillverkarens monteringsinstruktion
vald brunn inte f6ljs 4 5 20 samt Bertil Eriksson
branschstandard enligt GVK och BKR
Risk att tatskikt ej utfors korrekt _ Kontroll av tatskikt under utférande, o
3 5 15 N ° . Bertil Eriksson
foton. upprattade av vatrumsintyg
Risk atF p.la.stfolle €j t.atats ordentligt 4 4 16 Provtryckning genomfors Bertil Eriksson
eller blivit igenomspikad
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Risk géllande majlighet till utrymning

Kontrollera att erforderliga

vid brand N > 15 utrymningsvégen uppfyller gillande krav Maria Karlsson
Risk att fel sparranordning for fonster N B Kontrollera att krav for sparranordning .

3 5 15 Maria Karlsson
monteras uppfylls
Risk att glasytor med brostning lagre an 3 . Kontrollera att det finns laminerat Eva Tohanssc
0,6 meter saknar sidkerhetsklassning ) ) 15 sakerhetsglas va Johansson
Risk for fallskador dar fallh6jden &r mer . Kontrollera att det finns laminerat
= 3 5 15 = = Eva Johansson
an 2,0 meter sakerhetsglas, racke eller motsvarande -
Risk att racken ej monteras ratt Kontroll att racken ar minst 1,1 meter

2 5 10 hoga och ar utformade sa att de minskar | 3..ti] Friksson

risken for fall och ej ar klattringsbara
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