Riskbedomning enligt miniriskmetoden — solceller

Bla text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:

Fastigheten 1

Byggherre (namn och kontaktuppgifter):

Maria Katlsson, maria katlsson@mejl.se, 0700-00 00 00

Atgird:

Montering av solceller pa tak

Berdknad byggstart (datum):

Ar-manad-datum

Planerat fiardigstillande (datum):

Ar-manad-datum

Entreprenadform:

Egen regi

Alla som deltagit i riskbedomningen

Roll Namn Signatur ([Foretag Telefon E-post Signatur
Byggherre Maria Karlsson MK Privatperson 0700-00 00 00 maria.karlsson@mejl.se

Konstruktoér Eva Johansson E] Infistning AB 0700-00 00 00 eva.johansson@mejl.se

Installator Isak Svensson 1S Installator AB 0700-00 00 00 installator@mejl.se

Elektriker Elin Larsson EL Elektriker AB 0700-00 00 00 elektriker@mejl.se

Risker och atgarder - Ta hjdlp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide fér hur du tar fram en riskbedémning och en kontrollplan”.

solcellspaneler

IDENTIFIERAD RISK SANNOLIKHET KONSEKVENS | RISKVARDE | ATGARD ANSVAR
Risk att den befintliga Kontrollera att barande konstruktionen klarar av den nya
konstruktionen inte klarar av den 3 5 15 lasten Eva Johansson
nya belastningen
Risk att infastningar ej blir korrekt Kontrollera att infastningar ar korrekt monterade och att L

" 2 4 8 a8 Isak Svensson
utforda skruvar &r atdragna
Risk for elstot samt elchock vid Kontrollera att sdkerhetsbrytare ar monterad latt atkomligt
underhallsarbete och/eller 2 4 8 samt att erforderlig Elin Larsson
brandolycka skyltning/maérkning gjorts
Risk for fuktskador vid haltagningar Kontrollera att kabelgenomféringar samt andra héltagningar

2 5 10 ar tatade mot Isak Svensson
lackage eller intrdngande fukt

Risk for brandspridning mellan Kontrollera att brandcellsgranser uppratthalls
brandceller via monterade 3 5 15 Isak Svensson
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Riskbedomning enligt miniriskmetoden — solceller

Risk att det ar skador pa kablar Kontrollera att det ar genomford en isolationsprovning .
2 4 8 Elin Larsson

Risk for 6verhettning av batteri till Kontrollera att ventilationen i utrymmet for solcellsbatterier
foljd av dalig ventilation i utrymme 4 12 ar tillracklig Isak Svensson
for batteri
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